[bookmark: _Toc352700317]Разъяснения по содержанию технических условий



	Пункты 1 – 6 технических условий
	–
	Указывается общая информация о Заявителе и присоединяемых энергопринимающих устройствах в соответствии с информацией предоставленной Заявителем в заявке на технологическое присоединение.

	Пункт 7 технических условий
	–
	Указываются точки (точка) присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»  (граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности) и распределение мощности по точкам присоединения.

	Пункты 8, 9 технических условий
	–
	Указываются основной и резервный источник питания, то есть диспетчерские наименования питающих центров 35кВ и выше, от которых будет осуществляться электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя.

	Пункт 10 технических условий
	–
	Указываются мероприятия ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»  по сооружению новых и реконструкции существующих электросетевых объектов, необходимые для обеспечения присоединения и электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя.
Возможные мероприятия по строительству новых электросетевых объектов:
· строительство РП (распределительного пункта) необходимого класса напряжения (6кВ; 10кВ; 20кВ);
· строительство ТП (трансформаторной подстанции) необходимого класса напряжения (6/0,4кВ; 10/0,4кВ; 20/0,4кВ) с указанием количества и мощности устанавливаемых трансформаторов;
· строительство СП (секционирующего пункта) необходимого класса напряжения (6кВ; 10кВ; 20кВ);
· строительство ВЛ (воздушной линии) или КЛ (кабельной линии) необходимого класса напряжения (0,4кВ; 6кВ; 10кВ; 20кВ) с указанием протяженности и сечения провода или кабеля
Возможные мероприятия по реконструкции электросетевых объектов:
· установка дополнительных ячеек в РП необходимого класса напряжения с указанием количества вновь устанавливаемых ячеек;
· увеличение трансформаторной мощности ТП или установка дополнительных трансформаторов с указанием количества и мощности вновь устанавливаемых трансформаторов;
· [bookmark: _GoBack]увеличение пропускной способности ВЛ или КЛ с указанием протяженности и сечения вновь применяемого провода или кабеля;
· расширение сборок 0,4кВ в существующих ТП;
· установка дополнительных опор ВЛ.

	Пункт 11 технических условий
	–
	Указываются мероприятия Заявителя, реализуемые в границах земельного участка Заявителя и необходимые для его присоединения к сети ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»  

	Пункт 12 технических условий
	–
	Указываются условия фактического присоединения и срок действия технических условий.
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